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ACTIVA vy ENTRADA VENTILAC 2:

SUP. ABIERTA VENT. NATURAL: 33.00m2
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VESTUARIO MINUSVALIDOS
HOMBRES

ENTRADA DE AIRE 0.25m2
CON CONDUCTO POR FALSO TECHO
HASTA REJILLA EN FACHADA
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VENTILACION NATURAL
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SALIDA DE HUMO 0.25m2 |
CON CONDUCTO POR FALSO TECHO |
HASTA REJILLA EN FACHADA
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